3NPE~50Hz  230/400V

L1,L2,L3
Q11.1 H‘
ﬂm m Q13 Q14 Q15 Q16 Q16 Q16 Q17 Q18
Ia
P304 25-30-A
400V S301B10 S301B10 301810 S301B10 301810 $301B10 S301B10 301810
B10A/230V B10A/230V B10A/230V B10A/230V B10A/230V B10A/230V B10A/230V B10A/230V
K18
Wz301 %
Q15 Q15 Q15 L
3
Ty | Ty T L.
N
2 l4le
S301B16 S301B16 301816
B16A/230V B16A/230V B16A/230V
N’
\ ! 1 ! 1 ! 1 ! !

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23
-] - - - - - 083 - 045 - 03 | - - - - - - - - - o -
CSWETLENE OSMETLENE CSWETLENE CSWETLENE
REZERWA REZERWA FREZERWA 0GOLNE OGOLNE OGBLNE REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA 0OOLNE
pom. 1 pom. 2 pom. 3, 4 na elewocy budynky
YD¥zo 31,5 YD¥z0 3615 YD¥z0 3615 YD¥z0 31,5

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
TN-S

O PROJEKTOW | OBStEUGI INWESTYd

55 - 300 $roda $laska, ul. Wroclawska 2, tel.fax /71/ 317-31-17, 0803-629-743
Specann ¢ e n Namerc oo w e

PROJEKTANT: mgr inz. Bogustawa Wojtuszkiewicz XXX
OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Mikus inst elektryczne
INWESTOR Zespot Szkét Rol w Srodzie Slaskiej

TEMAT Adaptacjia pol garazu szkolnego

ADRES OBIEKTU $roda Slaska,

irzeja.

Schemat zasadniczy tablicy mieszkaniowej TG, 06.2008
Arkusz 2/2
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